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Prova a vuoto e in corto circuito di un trasformatore 
 
 
 
 
 

             
 
  Prova a vuoto     prova in corto circuito 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MACCHINA IN PROVA: 
 
Trasformatore monofase 

An = 1000 VA 
V1n = 230 V 
V2n = 115 V 
Fn = 50 Hz 

 
STRUMENTI UTILIZZATI: 
Voltmetro (prova a vuoto) V = 300 V     n. divisioni = 150 
Voltmetro (secondario prova a vuoto) V = 150 V     n. divisioni = 150 
Amperometro (prova a vuoto) I = 0,5 A        n. divisioni = 0,5 
Wattmetro (prova a vuoto) V = 240 V, I = 2,5 A cosfi=0,2 

n. divisioni = 120 
Voltmetro (prova in cc) V = 150 V      n. divisioni = 150 
Amperometro (prova in cc) I = 5 A           n. divisioni = 5 
Amperometro (secondario prova in cc) I = 10 A         n. divisioni = 5 
Wattmetro (prova in cc) V = 120 V, I = 5 A cosfi=0,2 

n. divisioni = 120 
 

L’elenco di stru-
menti é strut-
turato in maniera 
forviante. 
Puó, infatti, dare 
adito a credere 
che siano stati 
adoperati 8 stru-
menti diversi. In 
realtá ci siamo 
serviti di stru-
menti provvisti di 
apposito selet-
tore atto ad im-
postare la portata 
idonea. 


